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Opis przedmiotu zamówienia: 
 

dot. Dostawa i montaż zestawu pomiarowego na wylocie kanalizacji deszczowej do 
stawu Hutnik – odwodnienie ul. Jałowcowej w Chorzowie. 

 
 

I. Zakres zamówienia obejmuje: 
Dostawa i montaż zestawu pomiarowego na wylocie kanalizacji deszczowej do stawu Hutnik 
– odwodnienie ul. Jałowcowej w Chorzowie. 
 
Urządzenie musi być zgodne z wydanymi warunkami Parku Śląskiego S.A. (załącznik Nr 1) tj.: 

 urządzenie bezwzględnie musi posiadać świadectwo kalibracji wydane przez 
Jednostkę Certyfikującą oraz zostać zabudowane w istniejącej infrastrukturze 
kanalizacyjnej (załącznik Nr 2), 

 ultradźwiękowy (dokładność pomiaru 0,03mm) układ pomiarowy musi zliczać ścieki od 
poziomu 0,0mm do pełnego wypełnienia kolektora, realizowany poprzez zwężkę 
wymuszającą laminarny przepływ, 

 urządzenie musi posiadać pamięć umożliwiającą kontrolę przepływu, pełną 
wizualizację przepływu (generowanie raportów) poprzez modem GPRS, przesyłać 
dane w formie wiadomości SMS na wskazane numery telefonów bądź wiadomości  
e-mail, wskazywać ewentualne awarie urządzenia. 

 
Dodatkowe wymagania: 

 układ zasilania musi być zasilany z akumulatora wraz z panelem fotowoltaicznym 
doładowującym akumulator w celu zapewnienia ciągłości pracy układu pomiarowego. 
W przypadku zastosowania akumulatora z hermetycznym złączem Wykonawca 
dostarczy Zamawiającego odpowiednią ładowarkę wyposażoną w kompatybilne 
złącze, 

 zabudowana szafa energetyczna dla układu zasilającego i sterownika musi być 
pomalowana w kolorze zielonym RAL7003 – kolor odpowiadający innym złączom 
elektroenergetycznym wykonanym na terenie Parku Śląskiego S.A. (wzór załącznik Nr 
3). Sugeruje się dokonanie montażu szafy przy barierach ochronnych w śladzie 
istniejącej kanalizacji 

 Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Parkiem Śląskim S.A. w imieniu 
Zamawiającego na podstawie wydanego pełnomocnictwa: 

o typu urządzenia pomiarowego, 
o lokalizacji szafy energetycznej dla układu zasilającego i sterowania wraz  

z masztem zasilania stacji, 
o obszaru robót z wyliczeniem przewidywanej powierzchni zajęcia, 
o wejścia w teren wraz z protokolarnym odbiorem miejsca robót, 
o protokolarnego odbioru terenu przez Park Śląski po zakończonych robotach 

budowlanych wraz z zatwierdzeniem na protokole zgodności zamontowanych 
urządzeń będących Przedmiotem Umowy z wymaganiami Parku Śląskiego 
określonymi w uzgodnieniach pozyskanych w trakcie trwania Umowy oraz 
będących załącznikiem do Opisu Przedmiotu Umowy. 

 Wykonawca zobowiązany będzie w imieniu Zamawiającego na podstawie wydanego 
pełnomocnictwa do uzyskania wszelkich zgód wymaganych przepisami Ustawy Prawo 
Budowlane – jeżeli będą wymagane. 

 
II. Zakres robót: 

 prace inwentaryzacyjno – pomiarowe, 
 ułożenie trasy kablowej między przepustem a szafą energetyczną, 
 wykonanie i zabudowę zwężki w istniejącej infrastrukturze kanalizacyjnej na wylocie 

Ø800 do przepustu pod Al. Leśną, 
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 montaż ogniw fotowoltaicznych masztu zasilania stacji, 
 uruchomienie, rozruch i przeszkolenie obsługi, 
 opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją 

powykonawczą, 
 ze względu na fakt, że wylot do przepustu pod Al. Leśną zabudowany jest kratą 

metalową, która nie jest elementem demontowanym zachodzi konieczność wycięcia 
przedmiotowej kraty. Wykonawca dokona ponownego montażu w sposób 
umożliwiający w przyszłości łatwy dostęp do urządzenia celem dokonywania serwisu 
(np. przeróbka na kratę otwieraną zakręcaną celem uniemożliwienia dostępu osób 
trzecich). 

 
 
 
III. Termin wykonania zamówienia: 
Do dnia 13.12.2024r.  
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Załącznik Nr 1: 
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Załącznik Nr 2: 
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Załącznik Nr 3: 
 
 


